LEGENDA:

i —{T> - DUAS TOMADAS COMUNS - POT. 200W (CADA)

—» - TOMADA ALTA EM CX. 4'X2" A 2,00M DO PISO.

7 _ ] I €D - TOMADA 3P MONOFASKA ~ P/MAGUNA ~ 25008

I W —9 — TOMADA MEDIA EM CX. 4°X2" A 1,10M DO PISO.

‘ = = = ‘ E = 2 — T = ‘ = = . = = = z— E = 2 ———
- ._Q | . : : ‘ :. ] . . — —  — ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO. QUANDO NAO COTADO 91"

\ 8 h=0’35m 75mmx50mm
N - ELETROCALHA LISA FIXA NA ALVENARIA PARA A ALIMENTAGAQ DE TOMADAS

Circulacao Servigo = %ierial Sujo DAS MAQUINAS E DE USO COMUM

A=26,84 m?
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Depdsito/Oficina/Equipamentos

Descrigdo das Instalag¢des:

A=47,09 m? Generalidades

Sala de Dialise Peritoneal
— A ENTRADA DO CABEAMENTO ELETRICO SERA DE ACORDO COM NORMA DA ENEL
— AS INSTALA(;OES ELETRICAS DEVEM SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADROES DE

] i ] | ) Ez
e o A=10,20 m o
| i ‘ i.‘ @1
‘ , ﬁo] “ QUALIDADE E SEGURANGA ESTABELECIDOS NAS NORMAS BRASILEIRAS (NBR—5410) E NAO

C It, . 02 ) i DEVEM SER ALTERADAS SEM PREVIA AUTORIZAGAO DO ENGENHEIRO PROJETISTA RESPONSAVEL.
onsultorio .
Farmacia O &m Reuso N&o N Especificagbes das Instalacoes

Recepgéo/Espera A=10.05 m?2 Contamlnantg ‘ ‘ A — 0S ELETRODUTOS DEVEM SER CORTADOS A SERRA E AS BORDAS APARELHADAS COM LIMA
— 2 ’ A=1547 m Material PARA REMOVER POSSIVEIS REBARBAS. NAO SE ADMITE EXECUTAR NA OBRA CURVAS, SENDO
A=108,89 m ml ’ Utilidades ) NECESSARIA A COLOCAGAO DE CURVAS PRE—MOLDADAS;
Lavag em de Fistula Esterelizado — AS CONEXOES DOS ELETRODUTOS, AS CAIXAS E QUADROS, DEVERAO SER FEITAS COM

ROSCAS, BUCHAS E ARRUELAS E DE TUBOS COM LUVAS
— PARA A ENFIAGAO DOS FIOS E CABOS, AS CAIXAS E ELETRODUTOS DEVERAO ESTAR LIMPOS;

— PARA A LUBRIFICAGAO DAS ENFIAGOES, SO PODERA SER UTILIZADO TALCO OU PARAFINA;
— TODAS AS EMENDAS EM CONDUTORES ATE 4mm2 SERAO EXECUTADAS DIRETAMENTE, AS
BITOLAS SUPERIORES DEVERAO SER FEITAS COM CONECTORES DE PRESSAO MONTADOS COM
FERRAMENTA ADEQUADA. DEVERAO AINDA SER ISOLADOS COM FITA DE AUTO—FUSAO SCOTCH

- 3M;
: . ~"PARA SEGURANGA DA UTILIZAGAO DAS INTALAGOES, DEVERAO SER EXECUTADOS TESTES DE
ISOLAGAO EM TODOS OS CIRCUITOS, AS MEDIDAS DEVEM ESTAR ACIMA DE 0,25 MEGAOHMS. OS
TESTES DEVEM SER EXECUTADOS ENTRE CONDUTORES VIVOS TOMADOS DOIS A DOIS E ANTES
DA CONEXAO DOS EQUIPAMENTOS DE UTILIZAGAO. TESTES REALIZADOS EM CORRENTE
Circulacao Privativa CONTINUA. -

Rag'entes 1, s 4 s s 7 8 s Especificagdes de Materiais
2_ 3 ' T _8 9 0 _n 1 2, S 4 S5 __6_ _7__8 _9 10 _M — 0S EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS DEVERAO OBEDECER AS ULTIMAS EDIGOES DAS NORMAS
i 3@ 70T T T HT T | | Hi | I | | e | e | | A | | | VIGENTES DA ABNT E CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA LOCAL.
VO VO "O R T 71 QF-2

DML
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i u u * — 8 S réﬁ — 5 i -

|
= Q S ——— T T Q Q ‘\—1‘ I

o)
o

7 | | |
| | | |
] M # f — 0S QUADROS DEVERAO ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
L 9 & L s P~ = — DE EMBUTIR, METALICO OU EM PVC TIPO FAB.: STECK, TIGRE OU SIMILAR, COM PROTEGAO
= P/ CONTATOS ACIDENTAIS;
=P =P =P =P ™ — DEVERA HAVER BARRAMENTO DE FASES, TERRA E NEUTRO DOTADOS DE FUROS;
N H mil 14 #475mmx50mm — 0S DISJUNTORES DEVERAO ATENDER AS NORMAS NBR IEC 947—-2 E NBR IEC 898, COM
il as Tommx0mm L1 a CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA DE 5kA;
IV 8V 8V Condutores

== L= Q== — 0S CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER DE COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE
ISOLAMENTO 0,6/1kV,COM ISOLAGAO TERMOPLASTICA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), COM
0 TEMPERATURA LIMITE DE 70°C EM REGIME, C/COBERTURA PROT. DE CLORETO DE POLIVINILA
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PVC),
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (— Og CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERAO SER DO TIPO PIRASTIC, ANTI—CHAMA,
I I I I I CLASSE DE ISOLAMENTO 750V, COM ISOLAGAO TERMOPLASTICA DE CLORETO DE POLIVINILA
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oMl #4 i’{ #' (PVC), COM TEMPERATURA LIMITE DE 70°C EM REGIME;
— = A'SEGAO MINIMA DOS CONDUTORES DE POTENCIA E ILUMINAGAO SERA DE 2,5mm2 MESMO
QUE SEJA POR NORMA ADMITIDA
~"0S FIOS E CABOS DEVERAO SEGUIR O SEGUINTE CODIGO DE CORES:
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Tratamento Nao
- Contaminante/"Azul"
A=133,59 m?
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Consultério 03
A=9.09 m? B

| ‘ Oge
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‘ \Ch
| || Consultério 04 O [ i " ! ! 7
’ {) i =9 09 m? il ~ - y V. qF — NAO SERKO ADMITIDOS CONDUTORES FIXOS APARENTES;
I ’ M ~ P v: " — QUALQUER ISOLAMENTO DE EMENDAS DE CONDUTORES, DEVERA SER FEITO COM FITA
v 55 H s 3 4 s 5 7 8 o ISOLANTE TIPO AUTO FUSKO, SCOTCH 3M;
2 A . = TODOS 0S CIRCUITOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS.
— I

Tratamento de Agua CIRCUITOS TRIFASICOS (380V) CIRCUITOS MONOFASICOS (220V)

A=34,34 m?
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Fase A — VERMELHA Fase — PRETA
Fase B — BRANCA Retono — AMARELO
Fase C — PRETA Neutro — AZUL

<[ Neutro — AZUL Terra — VERDE

Terra — VERDE
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Eletrodutos

[T T 7
y R
N AR AR AT AR A & - TODOS 0S ELETRODUTOS (ENERGIA E TELEFONIA/DADOS) DEVEM SER DE PVC RIGIDO
«Q H ROSCAVEL, DIAMETRO MINIMO 20mm (3/4”), SALVO INDICAGAO CONTRARIA;
=

— — TODAS AS DERIVAGOES E TERMINAGOES DEVEM FICAR EM QUADROS OU CAIXAS DE
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0 5 PASSAGEM, COM TAMPA FIXADA COM PARAFUSOS DO TIPO IMPERDIVEIS;
/E j T A T A A 8 A YA S A — TODA A TUBULAGAO SEM FIAGAO (SECA), DEVERA TER EM SEU INTERIOR UM ARAME GUIA

—H_T_ T T — 10 6 5 7 4 3 9 1 PARA PASSAGEM FUTURA DE CABOS;
‘é—Q (B 1 (85 _° (D Tomipgimm (1 75mmE0mm (T Tommcomm (S M Circuitos de Tomadas e lluminagéo
= y — = = = =) I — TODAS AS LUMINARIAS PARA LAMPADAS DE DESCARGA (FLUORESCENTE QU OUTRAS), DEVEM
TER REATORES ELETRONICOS, COMPENSADOS COM CAPACITOR DE FORMA A ASSEGURAR UM
FATOR DE POTENCIA DO CONJUNTO IGUAL OU SUPERIOR A 0,92 DEVERAO ESTAR CONECTADOS
COM TERMINAL APARAFUSADO E INSTALADOS SOBRE BASE DE MATERIAL INCOMBUSTIVEL;
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— OS MODELOS DAS TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS DEVERAO SEGUIR ESPECIFICAGAO

L DA ARQUITETURA.

Equipamentos em Geral

- — NENHUM COMPONENTE DAS INSTALAGOES ELETRICAS, INCLUSIVE LUMINARIAS, SOQUETES,

TOMADAS E INTERRUPTORES, PODERA SER FIXADO EM MADEIRA OU OUTRO MATERIAL

< COMBUSTIVEL, SE NECESSARIO, A MADEIRA OU O MATERIAL DEVERA SER FORRADO COM CHAPA

= METALICA DEVIDAMENTE ATERRADA, E POSTERIORMENTE, APLICADOS OS COMPONENTES;

— TODOS OS PONTOS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS AO CONDUTOR DE PROTEGAO.
Notas

5 1 — FIAGAO NAO DIMENSIONADA = VER INDICAGAO NO QUADRO DE CARGAS;
2 — ELETRODUTO NAO COTADO = 23/47;

.

Ny

= /~/ 3 — CADA CIRCUITO DEVE TER O SEU CONDUTOR TERRA (DEVE TAMBEM SER ANILHADO COM
./ 0 N* DO CIRCUITO);
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)eposito 01 Depdsito 02 l & ~/~/"'l 4 — (*) PREVER CABO CCl-3.
= 2 = 2 B y 5 — O SISTEMA DE AR—CONDICIONADO DEVERA SER INSTALADO E DIMENSIONADO POR
A=11,12 m A=11,35 m 7/"1/"'1/' EMPRESA ESPECIALIZADA;
'l/’" 6 — SUGESTAO PARA TOMADAS E INTERRUPTORES (PIAL PLUS FAB.: PIAL);
l/'l'l/, 7 — VERIFICAR ALTURAS DOS PONTOS EM PROJETO LUMINOTECNICO E PONTOS ELETRICOS;
% 8 — NAO FORAM PROJETADAS AS TOMADAS DE PISO, EM VIRTUDE DE SE EVITAR CHOQUES
ELETRICOS;
9 — PREVER NAS LUMINARIAS EXTERNAS CX. DE PASSAGEM 40x40x40cm COM TAMPA EM
CONCRETO;
P 10 — PREVER PROTEGAO DE RAIOS SOLARES A TUBULAGOES APARENTE SOBRE A LAJE.
\(,)'; > \ 11 —0 CABO FASE DOS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO PODEM SER VERMELHO.

{ - - - 6, - 6, - 6,
2 / 12 —ANTES DA EXECUCAO ESSE PROJETO CASO NECESSARIO DEVERA SER APROVADO
JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA LOCAL.

@.PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO TOMADAS EQ. HEMODIALISE

ESC 1:50

Quadro de Cargas Quadro de Cargas Quadro de Cargas Quadro de Cargas
QF—4 QF-3 QF-2 QF—1

Circ. Descricéo Tomadlas Pot. | Pot. | Fat. | Corr. | Prot. [Tensdo| Fases | Cond. [Neutro| Terra |Fases | Fase | Fase | Fase Circ, Descrigdo Iluminagdo Tomadas Pot. [ Pot. | Fat. | Corr. | Prot. [Tensdo| Fases| Cond. [Neutro| Terra |Fases | Fase | Fase | Fase Circ. Descricao Tomaolas Pot. | Pot. | Fat. | Corr. | Prot. [Tensao| Foses | Cond. [Neutro| Terra |Fases | Fase | Fase | Fase Circ. Descricao Tomadas Pot. | Pot. | Fat. | Corr. | Prot. [Tensao| Fases | Cond. INeutro| Terra [Foses| Fase | Fose | Fose
400W | 2500W W | VA [Pot. | A | A |V mm2 | mm2 | mm2 | ABC | A | B | C 15w 300w | 400w | 600W | 2500W W | VA |[Pot. | A | A | V m2 | mm2 | mm2 | ABC | A | B | C 400W | 2500V W | VA [Pot. | A | A |V mm2 | mm2 | mm2 | ABC | A | B | C 400w 2500w W | VA [Pot. | A | A |V mm2 | mm@ | mm2 | ABC | A | B | C

1 25000( 31250| 0.80| 1420 20A| 220 31250 00| 00 Iluminagdo 1 150) 158 095 007/ 10A] 220 58| 00] 00 Tomadas 1 25000( 31250 0.80| 1420 20A| 220 31250( 00| 00 Tomadas 1 25000 31250| 080 1420{ 20a| 220 31250l 00| 00
25000| 3125.0| 0.80| 14.20| 20A| 220 0.0 0.0| 3125.0 25000| 31250 0.80| 14.20) 20A| 220 0.0 0.0] 31250 25000| 31250 080| 14.20] 20A| 220 3125.0 0.0 0.0 25000( 31250 0.80| 1420 20A| 220 31250 0.0 0.0
25000| 3125.0| 0.80| 14.20| 20A| 220 0.0| 3125.0 0.0 25000| 31250 0.80| 14.20) 20A| 220 31250 0.0 0.0 25000| 31250 080| 14.20] 20A| 220 0.0 0.0| 31250 25000( 31250 0.80| 1420 20A| 220 00 0.0 3125.0
25000| 3125.0| 0.80| 14.20| 20A| 220 0.0| 3125.0 0.0 25000| 31250 0.80| 14.20| 20A| 220 0.0] 3125.0 0.0 25000| 31250 080| 14.20] 20A| 220 0.0| 3125.0 0.0 25000( 31250 0.80| 1420 20A| 220 00| 3125.0 0.0
25000| 3125.0| 0.80| 14.20| 20A| 220 0.0 0.0| 3125.0 25000| 31250 0.80| 14.20) 20A| 220 0.0] 3125.0 0.0 25000| 31250 080| 1420 20A| 220 0.0 3125.0 0.0 25000( 31250 0.80| 1420 20A| 220 00| 3125.0 0.0
25000| 31250 0.80| 14.20| 20A| 220 3125.0 0.0 0.0 25000) 3125.0) 0.80| 14.20] 20A| 220 31250 0.0 0.0 25000| 31250 080| 14.20| 20A| 220 0.0 0.0| 31250 25000( 31250 0.80| 1420 20A| 220 00 0.0 3125.0

800.0| 10000 080 4.55| 10A| 220 0.0| 1000.0 00 2500.0( 3125.0( 0.80( 14.20| 20A| 220 0.0 0.0( 3125.0 25000| 3125.0| 080 1420 20A| 220 3125.0 0.0 0.0 2500.0( 3125.0| 0.80| 14.20| 20A| 220 3125.0 0.0 0.0
800.0| 10000 080 4.55| 10A| 220 0.0 0.0| 1000.0 Tomadas 2 800.0( 10000( 080 4.55| 10A| 220 0.0( 1000.0 0.0 800.0| 10000 080 455| 10A| 220 0.0| 1000.0 0.0 800.0| 10000| 080 455| 10A| 220 0.0| 1000.0 0.0

800.0| 10000 080 4.55| 10A| 220 25 25 25 1000.0 0.0 00 Tomadas 2 800.0( 10000( 080 4.55| 10A| 220 1000.0 0.0 0.0 800.0| 10000 080 455| 10A| 220 0.0| 1000.0 0.0 800.0| 10000| 080 455| 10A| 220 0.0| 1000.0 0.0

10 |Circuito 4000| 5000 o080 227| 104 220 25| 25| 25 0.0[ 5000 00 Tomadas 2 800.0{ 1000.0{ 080 455] 10A] 220 10000)  00] 00 Tomados 800.0| 1000.0| 080 455| 10a| 220 25| 25| as 00| 00| 10000 Tomadas 8000| 10000 080| 455| 10a| 220 25| 25| es 00| 00| 10000

Total 6 17800.0P2250.0 7250.0| 7750.0| 7250.0 Tomadas 1 600.0{ 750.0{ 080 341 10A] 220 0.0 00| 7500 11 |Tomados 4000| 5000 o080 227 104 220 25| 25| 25 00[ 00| 5000 11 |Tomadas 4000| s000[ 080 227| 10a| 220 25| 25| 25 00| 00| 5000
Aliment,|C=30m QT=2Y, 178000P2250.0| 0.80| 33.70| 40a| 380 3 10 10 10| ABC |7250.0(7750.0| 72500 Tomadas 4 1200.0{ 1500.0{ 0.80| 6.82] 10A] 220 0.0  00] 15000 Total 7 203000 P5375.0 9375.0| 8250.0| 7750.0 Total 7 203000 P5375.0 9375.0| 8250.0| 7750.0

Poténcia Demondaoco: 1007 (1/800.0 W) 22500 V.A) Tomadas 2 6000] 7500 080 341] 10A| 220 25| 25| a3 00| 7500( 00 Aliment.|C=30m QT=2% 203000pP53750| 0.80| 3840 50| 380 | 3 16 16 16| ABC |93750| 8250.0| 77500 Aliment|Cc=30m QT=2% 503000P53750] 080! 38.40] so0al 380 | 3 16 16 161 aBc l93750( 82500( 77500
13 |Tomadas 1 4000| s000| o080] 227 10a| 220 25| es5| o5

Corrente nas Fases: A=330A B=352A C=33.04 ' ' ' 0O S000} 00 Poténcia Demandada: 1007 (20300.0 W) (233720 V.A) Poténcio. Demandada: 1007 (203000 W» (223750 V.A)

Total 1 6 7 1 6 20215.095265.8 8265.8| 8500.0( 8300.0
Aliment,|C=30m QT=2% 20215.0P5265.8| 0.80( 3830| S0A( 380 3 16 16 16| ABC |8265.8| 8300.0| 8500.0

Poténcia Demandada: 1007 (20215.0 W) (235262.8 V.A)

Corrente nas Fases: A=37.6A B=386A C(=38.6A

Circuito

Circuito Tomadas Tomadlas Tomadas

Circuito Tomadas Tomadlas Tomadas

Circuito Tomadas Tomadlas Tomadas
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Corrente nas Fases: A=426A B=375A C(=35.2A Corrente nas Foses: A=42.6A B=3754 (=35.2A
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RUA CALIXTO MACHADO, N.° 27, SALA 04,
BAIRRO PIRES FAGANHA | EUSEBIO/CE
FONE: (85) 3241-3147 | EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA:

CENTRO DE HEMODIALISE

LEITURA DAS PENAS PROJETO

=

COR__[EsP. INSTALAGOES ELETRICAS EM BT

VERMELHOI0.15 IDENTIFICAGAO DOS DESENHOS FSCALA

AMARELO 10.25 P.B. TOMADAS EQ. HEMODIALISE 1/50

VERDE 0.25 LEGENDA E OBSERVACOES GERAIS SEM

CITRINO  ]0.30 DIAGRAMAS E QUADRO DE CARGAS  SEM
AZUL 0.35

MAGENTA 0.25

BRANCO ]0.20
LOCAL: DATA PRANCHA:

0| ~d| || | NN —

CINZA 0.10 JUuL/24 03/05

(@3]

FERRUGEM|0.60 DESENHO ESCALA CONTROLE

INDICADA
DEMAIS 0.10
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