
engate fêmea

engate macho

cada calha de 1 metro

possui 10 furos de 4 x 15 cm

tampa para trecho

encoberto por

solo ou pavimento

tampa para trecho

NÃO encoberto por

solo ou pavimento

SEÇÃO TRANVERSAL DA CALHA
ESCALA: 1/1001

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

APROVAÇÃO

PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: ESCALA:

LOCAL:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

PROJETO:

PE - DR - ARACATI - ARENINHA D.DWG

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

ARQUIVO:

PRANCHA:DATA:

PROPRIETÁRIO:

RUA RICARDO CASTRO MACEDO, N.º 861, SALA 03
BAIRRO ENG. LUCIANO CAVALCANTE | FORTALEZA/CE

FONE: 85 3241.31.47 | EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

LOCALIDADE - ARACATI/CE JANEIRO / 2018

INDICADACAVALCANTE

09/09

06. Detalhe do Engate - Lado Fêmea

05. Detalhe do Engate - Lado Macho
04. Seções Tipo e Ferragem
03. Detalhe do Furo da Tampa
02. Pespectiva da Calha
01. Seção Transversal da Calha
CALHA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO ARMADO

EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA

ÁREA DO ENTORNO PARA IMPLANTAÇÃO DE ARENINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

PESPERCTIVA DA CALHA
ESCALA: 1/1002

DETALHE DO FURO DA TAMPA
ESCALA: 1/503

SEÇÃES TIPO E FERRAGEM
ESCALA: 1/1004

DETALHE DO ENGATE - LADO MACHO
ESCALA: 1/1005DETALHE DO ENGATE - LADO FÊMEA

ESCALA: 1/1006
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DRENAGEM NO BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ
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