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NOME DO CORTE

Nº DA PRANCHA

SOBE, DESCE E PASSA 
ENTRE OS PAVIMENTOS

S3

252/126
(mm)

CÓDIGO SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DIMENSÕES

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA
(AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS) INSTALADA NA PAREDE À, NO MÍNIMO: 2,50m.

B.A.

EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS DE PÓ, GÁS CARBÔNICO E 
ÁGUA

PÓ CO² ÁGUA

TUBULAÇÃO DE GÁS, COBRE CLASSE "A". USAR SOLDA FOSCOP E TUBULAÇÕES EM 
COBRE CLASSE "A" PARA ø22 E 28mm, E COBRE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8mm 
PARA ø15mm.

TUBULAÇÃO DE GÁS 

SOBE E DESCE AINDA NO 
MESMO PAVIMENTO

HID - Hidrantes
SPK - Sprinkler
DRE - Dreno dos Sprinkler

SDAI – Sist. de Detecção e Alarme de 
Incêndio
GÁS - Sistema de Gás

HID-1

4"

SIGLAS DAS COLUNAS

BITOLA

COLUNA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA/SAÍDA FINAL DA ROTA 

ABRIGO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES PARA EXTINTOR
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BLOCO 2

1 : 50

BLOCO 3

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301 
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADACAMILY VASCONCELOS

ARACATI-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EEF. VIRGÍNIA UCHOA VOLTA

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

02/02Mês/ANO

1 : 750

PLANTA CHAVE.

BLOCO 2
BLOCO 3
PLANTA CHAVE.
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